KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 1 grudnia 2020 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]

WZ.5595.128.1.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2020.961 t.j. z pdzn. zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 tj. z pézn. zm. - zwanego dalej ,,warunkami
technicznymi”), po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie” z pazdziernika 2020 r., sporzadzone)j przez
rzeczoznawee budowlanego mgr. inz. Franciszka Mackojcia (upr. nr RZE/X/055/05) oraz
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych megr. inz. Andrzeja Szamreto (upr.
KG PSP nr 597/2014) z okreslonymi nastepujacymi rozwiazaniami zamiennymi polegajgcymi
na:

1. podziale budynku na cztery strefy pozarowe;

2. wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrong catkowita
oraz polgczony z systemem monitoringu PSP;

3. wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o nate¢zeniu oswietlenia co
najmniej 3 lux w osi drog ewakuacyjnych, prowadzacych ze stref pozarowych SP2 i SP3;

4. wykonaniu dodatkowego wyjscia W-2 na poziomie parteru oraz schodéw zewnetrznych
prowadzacych od tego wyjscia do poziomu terenu;

5. wyposazeniu strefy pozarowej SP 4 w hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym,
obejmujace swym zasi¢giem cata powierzchnie strefy pozarowej;

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposb inny niz podany
W § 256 ust. 3, § 216 ust. 2, § 235 ust. 4 warunkéw technicznych, pod warunkiem:

— wydzieleniu holu gléwnego scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 od
pomieszczen: sala 0.23, sala 1.13, biuro 1.26;

— zastosowania w wyjsciach z pomieszczen prowadzacych na droge komunikacji 0goblne;j
w strefie pozarowej SP 2 drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 Sy,

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. dlugosci dojscia ewakuacyjnego;

2. wykonania stropow, konstrukeji i przykrycia dachu z elementéw nierozwrzeszczajacych
ogien;

3. wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowej w elewaciji wschodniej o klasie
odpornosci ogniowej REI 120;

Strona | z 3



przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Szczegélowy zakres odstepstw opisano w rozdziale 6.3. ,Ekspertyzy
technicznej (...)".

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwiazan zamiennych w trybie § 2 ust. 3a warunkéw
technicznych jest budynek Centrum Konferencyjnego Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy
Twoércze] polozony w miejscowosci Wierzba 7. Zgodnie z informacjami zawartymi
w ekspertyzie jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych. Jego powierzchnia uzytkowa
wynosi 3160,8 m?, kubatura 6220 m?, wysokosé 10,02 m — budynek niski. Budynku w ramach
inwestycji zostanie podzielony na cztery strefy pozarowe: SP 1- ZL 11 ZL III, SP 2- ZLV,
SP 3-ZL V, SP 4 — ZL 11I. Klas¢ odpornosci pozarowej budynku okreslono na poziomie nie
nizszym niz ,,B”.

Po analizie przedstawionego wariantu zabezpieczenia obiektu, Warminsko-Mazurski
Komendant Wojewo6dzki Panstwowej Strazy Pozarnej przychylit sie do wniosku strony i uznat,
ze jego wdrozenie, przy spelnieniu dodatkowych warunkow, zapewni niepogorszenie stanu
ochrony przeciwpozarowej.

Na wstegpie nalezy podnies¢, ze jedyng droga ewakuacyjng z wyzszych pieter budynku
stanowi klatka schodowa zlokalizowana w holu gléwnym. Z kolei do holu gtéwnego przylegaja
pomieszczenia tj. sala 0.23, sala 1.13 1 biuro 1.26, ktore zgodnie z czesci graficzng ekspertyzy
wydzielone sa od holu przeszklonymi $cianami. W dokumentacji nie odniesiono sie jakg klase
odpornosci ogniowej beda posiadaly ww. przeszklone $ciany. W zwigzku z powyzszym tut.
organ majac na wzgledzie wymagania przepisu § 249 ust. 1 warunkow technicznych, uznat za
konieczne wydzielenia holu gléwnego $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI 60 od pomieszczen: sala 0.23, sala 1.13, biuro 1.26.

Ponadto 7 uwagi na wystepujace w obiekcie przekroczenie dopuszczalnej dtugoscei dojséé
ewakuacyjnego (przy jednym kierunku ewakuacji) ze strefy pozarowej SP 2, ktéra w przyjetej
przez rzeczoznawcOw koncepcji ewakuacji pozostajg na poziomie stwarzajagcym zagrozenie
zycia ludzi, tut. organ uznal za konieczne zastosowanie dodatkowego rozwigzania,
zapewniajacych ograniczenie rozprzestrzenia si¢ dymu i ognia na poziome drogi ewakuacji.
W tym miejscu nalezy wskazaé, iz pomimo zastosowania jako rozwigzanie zamienne systemu
sygnalizacji pozaru, zgodnie z wynikami analizy warunkéw ewakuacji, wymagany czas
bezpiecznej ewakuacji (WCBE) wynidst ponad 25 minut. Majac na uwadze powyzsze, tut.
organ uznal za konieczne zastosowania w wyjsciach z pomieszczen prowadzacych na droge
komunikacji ogélnej w strefie pozarowej SP 2 drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI 30 Sm

Niezaleznie od powyzszego organ wskazuje, ze:
— postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow

wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, oraz stosownych pozwolen;
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— postanowienie wyraza zgod¢ na spelnieniec wymagan w zakresie bezpieczenistwa
pozarowego w inny spos6b niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych wylacznie
dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale, ewentualne nieprawidiowosci, nie wykazane w postanowieniu, wymagaja
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowe;;

— ..Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng cz¢s¢ niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysluguje stronie zazalenie do Komendanta Gléownego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Niepodleglosci 16, 10-045 Olsztyn, w terminie siedmiu dni od dnia jego
dorgczenia.

i
\\’armih?/ko Mfzurski
Komendaht Wojewddzki
Panstwowej St 72'

zup.
ca Komendagta Wojewodzkiego
g. mgr inz. Adam Jastrzebski

* Pozarnej

Zataczniki:
I. Ostemplowana ekspertyza techniczna z pazdziernika 2020 r. wraz z czesgia graficzna

trzymuja:
/ Polska Akademia Nauk Dom Pomocy Tworczej w Wierzbie
Wierzba 7

12-220 Ruciane-Nida
2. KW PSP Olsztyn — aa.

Do wiadomosci:
I. Komendant Powiatowy PSP w Piszu

PP/IG
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